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Zbiorcza roczna ocena jakosci wody na Plywalni Krytej ,,ORKA” ul. Olimpijska 3

w Sochaczewie za okres od czerwca 2018 roku do czerwea 2019 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 1. poz. 59 z pdzn. zm.), § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda
na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) oraz po przeanalizowaniu:

e parametrOw jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢
woda na ptywalniach,

e wynikow badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia,
zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajagcego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

o wynikow badain wody na plywalni wykonanych przez Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie przed wydaniem oceny,
e po przeprowadzeniu w dniach 08.02.2019 r. 1 09.04.2019 r. kontroli sanitarnej w zakresie

realizacji obowigzkow wynikajacych z przepisu § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie dokonuje zbiorczej, rocznej

oceny jakosci wody na Plywalni Krytej ,,ORKA” ul. Olimpijska 3 w Sochaczewie

Woda doprowadzana na ptywalni¢ ,,Orka” pochodzi z systemu zbiorowego
zaopatrzenia w wode (wodocigg publiczny — SUW w Sochaczewie, ul. Plocka 1) i znajduje
si¢ pod biezgcym nadzorem sanitarnym.

Jako$¢ wody z ww. wodociggu jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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Plywalnia wyposazona jest w 4 niecki basenowe:
- basen sportowy,
- basen rekreacyjny,
- dwie wanny z hydromasazem (jacuzzi),
- basen dla matych dzieci i niemowlgt, kazda niecka posiada osobny obieg
dostarczania i odprowadzania wody basenowej.

Zarzadzajgcy Plywalnia ,ORKA” wykonywal badania poboru probek wody
pochodzacej z poszczegdlnych niecek basenowych w oparciu o przedstawiony harmonogram
badan w Laboratorium Badawczym J.S.HAMILTON POLAND S.A. z siedzibg w Gdyni
przy ul. Chwaszczynska 180.

Badania jakosci wody z ptywalni, przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego,
w dniach: 08.10.2018 r. i 26.06.2019 r. wykonane byly w Laboratorium Badania Waod

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Plocku.

Zakres przeprowadzonych badan w ptywalni byl zgodny z wymogami rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢
woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) i obejmowal nastepujgce parametry:

- metno$é, pH wody, azotany, utlenialnos¢, chlor wolny, chlor zwigzany, potencjal
redox, Liczbe bakterii Escherichia coli w 100 ml, Liczbe bakterii Pseudomonas aeruginosa
w 100 ml, Ogélna liczbe mikroorganizméw w 36 °C po 48 h w 1 ml, Liczbg gronkowcow
koagulazododatnich w 100 ml oraz Liczbe bakterii Legionella Sp w 100 ml.

Po analizie uzyskanych wynikow badan jakosci wody na przestrzeni raportowanego
okresu ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢
woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) nalezy zauwazy¢, ze incydentalnie
wystepowaty przekroczenia parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych w ww.

obiekcie.

W zakresie fizykochemicznym wystepowaly przekroczenia:
metnosei — wyniki: od 0,66 NTU do 0,95 NTU — przy wymaganiu < 0,5 NTU;
e chloru wolnego — wyniki od 0,73 mg/l do 0,83 mg/l — przy wymaganiu 0,70 — 1,00

mg/l;
e potencjatu redox — wyniki: od 769 mV do 785 mV - przy wymaganiu =750 mV.




Stwierdzone przekroczenia nie stanowily potencjalnego zagrozenia dla o0s6b
kapiacych si¢ z uwagi na szybko podejmowane, przez zarzadzajgcego plywalnia,
dzialania naprawcze, ktore potwierdzane byly pozytywnymi wynikami badan wody

z niecek.

W zakresie mikrobiologicznym wystepowaly przekroczenia:

e ogolnej liczby mikroorganizméw w 36 °C po 48 h — wynik > 300 jtk/100ml — przy
wymaganiu < 100 jtk/ml
e liczby bakterii z grupy Pseudomonas aeruginosa — wynik > 100 jtk/100ml — przy
wymaganiu - 0 jtk/ml
Zarzadzajacy obiektem przeprowadzil natychmiastowe dzialania naprawcze,
polegajace na wypompowaniu wody i dezynfekcji niecek basenowych. Ponowne badania
jakosci wody wykonane przez Laboratorium badawcze J.S.HAMILTON POLAND S.A.
z siedziba Gdynia 81-571, ul. Chwaszczynska 180 nie wykazaty przekroczen.

W ramach kontroli wewngtrznej zarzadzajacy obiektem w 2018 roku wykonal badania
cieptej wody uzytkowej na obecno$¢ Liczby bakterii Legionella Sp w 100 ml. pobrane;j
z natryskOw w czgsci damskiej 1 meskiej. Wyniki z przeprowadzonych badan byly zgodne
z wymaganiami zawartymi w zalaczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2016),

Przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakosci wody na Plywalni Krytej ,,ORKA”
w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3 wykazala, ze administrator obiektu zgodnie z wytycznymi
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), prowadzit nadzor
nad jako$cig wody w poszczegdlnych nieckach basenowych.

W zwigzku z powyzszym oceniono, ze uzytkownicy ptywalni .ORKA™ w Sochaczewie,

korzystali z wody przydatnej do kapieli.
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