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Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli 

z dnia 9 października 2026 roku 
w sprawie braku przydatności wody do kąpieli i tymczasowym zakazie kąpieli na 

Pływalni Krytej „Solan” w Nowej Soli, ul. Zjednoczenia 19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, w związku z uzyskaniem wyniku badania 
niezgodnego z wymaganiami dla próbki wody pobranej w dniu 6 października 2026r. w ramach kontroli 
wewnętrznej na Pływalni Krytej „Solan” w Nowej Soli, ul. Zjednoczenia 19, 67-100 Nowa Sól, informuje, 
że jakość wody wprowadzanej z systemu cyrkulacji do niecki basenu sportowego uległa pogorszeniu pod 
względem mikrobiologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), z uwagi na przekroczenie wartości dopuszczalnej parametru Pseudomonas 
aeruginosa.

Obiekt, Pływalnia Kryta „Solan” w Nowej Soli. do czasu uzyskania zgodnych z wymaganiami wyników 
badań zostaje zamknięta.

Katarzyna Strap
Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli
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