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KOMUNIKAT   

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku z dnia 
16.10.2026 r.  skierowany do konsumentów miejscowości Łopuszka Mała, 
Kańczuga, Żuklin, Niżatyce, Pantalowice, Rączyna, Sietesz, Chodakówka, Łopuszka 
Wielka, Siedleczka, Medynia Kańczucka, Lipnik, Krzeczowice, Bóbrka Kańczucka i 
2 miejscowości na terenie Miasta i Gminy Jawornik Polski: Manasterz (36 osób) i 
Zagórze (246 osób) zaopatrywanych w wodę z wodociągu ,,Kańczuga” w sprawie 
stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną parametru wskaźnikowego 
manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku informuje, że w badaniach 
próbek wody pobranych w dniu 13.10.2026 r. w ramach prowadzonego nadzoru 
sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu 
,,Kańczuga”, stwierdzono w punktach monitoringowych będącymi ,,punktami zgodności”:

– ,,Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Kańczudze, ul. Św. Barbary 18, 
– ,,budynek przepompowni wody – Siedleczka, 
niezgodność z wartością parametryczną parametru wskaźnikowego w wodzie 
przeznaczonej do spożycia tj. mangan > 70 µg/l, przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 
do 50 µg/l.

Pod względem mikrobiologicznym woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Stwierdzona niezgodność nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia 
konsumentów, może natomiast pogarszać cechy organoleptyczne wody, w szczególności 
jej wygląd, smak albo barwę, a także powodować powstawanie osadów czarnej barwy w 
systemie dystrybucji wody lub przebarwień urządzeń sanitarnych.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku 
stwierdza przydatność wody do spożycia, mimo niezgodności z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), 
ponieważ nie stanowi to bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Woda może być 
wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych tj.: picia, przygotowywania 
posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, kąpieli, prania, zmywania 
powierzchni i pozostałych celów bytowych.

PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU ,,KAŃCZUGA” 
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Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania 
określone w ww. rozporządzeniu. 

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania i wydania kolejnego komunikatu. 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
mgr inż. Ryszard Trelka
(podpisano elektronicznie)
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