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KOMUNIKAT Nr 29/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim
z dnia 18 września 2026r. w sprawie przydatności wody do spożycia pochodzącej 
z spożycia z wodociągu Siecino, gm. Złocieniec, pow. drawski zaopatrującego 139 
mieszkańców miejscowości; Siecino i Dobrosław.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim po zapoznaniu się 
z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 07.09.2026r. stwierdził niezgodność 
parametryczną dotyczącą: liczby bakterii z grupy coli – 1 jtk/100ml. określoną 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748).

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem
niezgodności z wartością parametryczną - liczba bakterii z grupy coli, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim informuje, że:
1. Woda z kranu przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu, woda po
przegotowaniu może być używana do picia, mycia zębów, mycia warzyw i
owoców spożywanych na surowo, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez uprzedniego
schładzania pozostawić do ostudzenia.
2. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania
odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

                                                         2 min.

Zarządcą wodociągu oraz dostawcą wody jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec.

Małgorzata Janda
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