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Moduł sterowany

UWAGA MONTAŻOWA:
1. Usunąć zworę H1 w module sterowanym.
2. Moduł sterowany uruchamia się na podstawie sygnału 
alarmu z modułu sterującego.
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Zestawienie danych z projektu
Blok Opis Ilość

Czujnik optyczny dymu

Przycisk oddymiania ROP 1 szt.

ROP (Ręcz. Ostrz. Poż.)

Siłownik ramieniowy 2 szt.

Elektrotrzymacz

Przycisk Zwolnienia zwory drzwi

1 szt.

1 szt.

Elektrozamek rewersyjny, oddymianie 2 szt.

PA1

iCT1
iCT2

1 szt.PA1,przycisk wyjścia awaryjnego
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Głośnik ścienny 6W  (odczep: 3W,1,5W)

Zestawienie danych z projektu
Blok Opis Ilość

Czujnik optyczny dymu

Przycisk oddymiania ROP 1 szt.

ROP (Ręcz. Ostrz. Poż.)

Elektrotrzymacz

Przycisk Zwolnienia zwory drzwi

1 szt.
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1,5

Głośnik ścienny 6W  (odczep: 3W,1,5W)

Zestawienie danych z projektu
Blok Opis Ilość

FBF Centralka oddymiająca 1 szt.

Czujnik optyczny dymu

8DI/1DO
I8R1 Moduł kontrolno-sterujący 8DI/1DO 2 szt.

Przycisk oddymiania ROP 1 szt.

Przycisk przewietrzajacy LT 1 szt.

ROP (Ręcz. Ostrz. Poż.)
M

24VDC Siłownik 1 szt.
Zasilacz 24VDC 5A 18Ah 1 szt.

Elektrotrzymacz

Przycisk Zwolnienia zwory drzwi

1 szt.

1 szt.
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Głośnik ścienny 6W  (odczep: 3W,1,5W)

8DO
RLV8 Moduł kontrolno-sterujący 8DO 2 szt.
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Rzut i schemat instalacji oddymiającej
PROJEKTOWAŁ:

PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276

SPRAWDZAŁ:

OPRACOWANIE
UPR. CIE13/86  SPEC. ELEKTRYCZNA
MGR INŻ. Mirosław Konca

UPR. MAZ/0540/POOE/14  SPEC. ELEKTRYCZNA
MGR INŻ. Sławomir Radziszewski

MGR INŻ. Piotr Burawski

Rzut klatki schodowej - PARTER Rzut klatki schodowej - 1 PIĘTRO

Rzut klatki schodowej - 2 PIĘTRO
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