Procedura współpracy z Komendantem Miejskim PSP w Płocku 
oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.
	Data 

opracowania:
	
	Procedura nr:
	3

	Tytuł 
procedury:
	PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII STACJI ODBIORCZEJ ALARMÓW POŻAROWYCH ORAZ SYGNAŁÓW USZKODZENIOWYCH.

	Cel procedury:
	Celem procedury jest wskazanie właściwego postępowania w przypadku awarii stacji odbiorczej alarmów pożarowych SOAP lub/i awarii systemu SWD-ST zamontowanego w SKKM PSP w Płocku lub awarii stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych SOSU w centrum monitorowania operatora systemu CMOS

	Pojęcia podstawowe:
	KM PSP                      - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku 

SKKM PSP                 - Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiej PSP 

Dyżurny SK KM PSP  - Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania KM PSP 

Operator                     - świadczący usługi transmisji alarmów

Dyżurny CMOS          - dyżurny pracownik Centrum Monitorowania Operatora
                                        Systemu

SWD-ST                      -  system wspomagania decyzji

	Algorytm postępowania:
	1. W przypadku stwierdzenia przez dyżurnego SKKM PSP awarii lub jakiejkolwiek przerwy w działaniu Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych lub/i systemu SWD-ST powiadamia on dyżurnego CMOS telefonicznie na nr …………………………..oraz mailowo na adres ……………………………… lub faksem na numer ………………………………………….
2. W przypadku stwierdzenia przez dyżurnego CMOS awarii lub jakiejkolwiek przerwy w działaniu Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych lub stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych, powiadamia on dyżurnego SK KM PSP o zaistniałym fakcie wykonując połączenie telefoniczne na niżej wymienione nr telefonów:
· (24) 366 78 00                       (24) 366 78 01

· (24) 366 78 02                       (24) 366 78 05

· (24) 366 78 10

      - a w przypadku braku połączenia wysyłając email:    plock@mazowsze.straz.pl lub fax (24) 366 78 50
3. W przypadku awarii Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych lub Stacji   Odbiorczej Sygnałów Uszkodzeniowych Operator podejmuje działania naprawcze w ciągu 2 godzin i usuwa awarię w ciągu maksymalnie 24 godzin.

4. Ponowne włączenie transmisji po awarii może nastąpić jedynie na podstawie: 
„Procedury   czasowego   odwołania   transmisji   sygnału   alarmu pożarowego i ponownego włączenia ww. transmisji, w tym wykazu osób upoważnionych do ww. czynności".

	Osoby uprawnione do stosowania procedur:
	
	

	1.
	Dyżurny SKKM PSP w Płocku

	2.
	Dyżurni CMOS

	Uwagi :
	

	Nazwa podmiotu:
	
	
	

	Zatwierdził:
	
	Podpis (pieczątka):

	Nazwa 
podmiotu:
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku

ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock

	Uzgodnił:
	bryg. mgr inż. Grzegorz Padzik
	Podpis (pieczątka):


