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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem opracowania jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku użyteczności publicznej o przeznaczeniu biurowym funkcjonującym jako Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki zlokalizowany w Olsztynie przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.
Obiekt składa się z sześciu połączonych ze sobą segmentów A-B-C-D-E-E1, nie wydzielonych pożarowo (wg poniższego rysunku).
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Budynek posiada parametry: 
powierzchnia zabudowy - 4213,59 m2, 
powierzchnia użytkowa - 15.565,70 m², 
kubatura - 59.920,33 m3, 
wysokość budynku - 17,45 m – kwalifikowany do budynków średniowysokich (SW), 
liczba kondygnacji nadziemnych – 5. 
liczba kondygnacji podziemnych - 1. 



1) Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
2) Opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ma zawierać wszystkie wymagania  § 6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
3) Opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ma być spójna z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (WMUW) w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9.
4) Opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ma uwzględniać strategię ewakuacji i postępowania w przypadku pożaru określoną w EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (WMUW) w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9.
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