
L1,L2,L3

PE

3

Q1
630A

NSX630N
Ir=500A

R
ozdzielnica R

G

Zasilanie 400V z istniejącego
transformatora z stacji nr 7711

Kabel istniejący

Opis

Kabel

Nr odpływu 1

3

3

F1
gG 100A/125A

A9GSB392

L1,L2,L3

FV1
Typ 1+2

TN-S
PRD1 25r

V

SV1
4G10-66-U

PV1
EA17

0...500V

3

F2
gG 6A/63A

L1,L2,L3

MGN02363

1

PA1
EA17

0...600A A

T1
5VA, kl. 1, FS5

600/5A

kWhistniejący
Licznik

Istniejący układ
pomiarowo-rozliczeniowy energii el.
YKY 4x1,5mm2 / YKSY 7x2,5mm2

-

3

FP1*
gG 6A/63A
MGN02363

3

TP1-TP3*
10VA, kl. 0,2s, FS5

600/5A
legalizowane

UWAGA: APARATY OZNACZONE
GWIAZDKĄ "*" DOSTOSOWAĆ
DO ZAPLOMBOWANIA PRZEZ

DOSTAWCĘ ENERGII
STOEN OPERATOR

Ochrona przeciwprzepięciowa

-

-
Pomiar napięcia na
szynach rozdzielnicy

-

-
Pomiar prądu na

szynach rozdzielnicy
-

-

3

TB1-TB3
5VA, kl. 1, FS5

600/5A

Do szafki kompensacji
mocy biernej

PWP

L1,L2,L3;  3x400V, 50Hz, In=600A, TN-C-S

pomiarowa
Listwa

istniejąca

N

PEN

15/0,4kV
Transf. istn.

630kVA

1

C

D

1

B

A

32

32

C

D

B

A

A454

654

Arkusz
1/4

Rewizja
0

Nr rys.
E1

Data
10.2024

Skala
-/-

Opracował
Projektował
Sprawdził

M. Wałkowicz
M. Wałkowicz
-/-
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Istniejąca szafka
kompensacji mocy biernej

Kabel istniejący

2

3

F3
gG 63A/100A

ISFT100

L1,L2,L3

Opis

Kabel

Nr odpływu

L1,L2,L3

PE

R
ozdzielnica R

G

L1,L2,L3

PE

L1,L2,L3 L1,L2,L3

Rezerwa

-

3

3

F4
... /100A
ISFT100

L1,L2,L3

4

3

F5
... /160A
ISFT160

5

3

F6
... /160A
ISFT160

Rezerwa

-

Rezerwa

-

NN

1

C

D

1

B

A

32

32

C

D

B

A

A454

654

Arkusz
2/4

Rewizja
0

Nr rys.
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-/-
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M. Wałkowicz
-/-
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Rozdzielnica R2 - sekcja 1
Budynek Żurawia 4A
N2XH-J 5x95mm2

6

3

F7
gG 200A/250A

ISFT250

Rozdzielnica R2 - sekcja 2
Budynek Żurawia 4A
N2XH-J 5x95mm2

7

3

F8
gG 200A/250A

ISFT250

8

3

F9
... /250A
ISFT250

L1,L2,L3

Opis

Kabel

Nr odpływu

L1,L2,L3

PE

R
ozdzielnica R

G

L1,L2,L3

PE

L1,L2,L3 L1,L2,L3

Rezerwa

-

9

L1,L2,L3

3

F10
... /250A
ISFT250

Rezerwa

-

NN

1

C

D

1

B

A

32

32

C

D

B

A

A454

654
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10

3

F11
gG 63A/63A
MGN02363

L1,L2,L3

Opis

Kabel

Nr odpływu

L1,L2,L3

PE

R
ozdzielnica R

G

L1,L2,L3

PE

Rezerwa
Przedział drobnych odpływów

-

3

Q2
B16A

iC60H 3

Q3
B16A

iC60H

L1,L2,L3L1,L2,L3

11

-

12

-

13

-

14

-

15

-

3

Q4
B16A

iC60H

L1,L2,L3

Rezerwa
Przedział drobnych odpływów

Rezerwa
Przedział drobnych odpływów

Rezerwa
Przedział drobnych odpływów

Rezerwa
Przedział drobnych odpływów

Rezerwa
Przedział drobnych odpływów

1

L1

Q5
B16A

iC60H 1

L2

Q6
B16A

iC60H 1

L3

Q7
B16A

iC60H

NN

1

C

D

1

B

A

32

32

C

D

B

A

A454

654
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Nr rys.
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