
L1,L2,L3

PE

3

Q1
250A

NSX250F
Ir=180A R

ozdzielnica R
2

Zasilanie 400V z rozdzielnicy RG
- odpływ 6

N2XH-J 5x95mm2

Opis

Kabel

Nr odpływu 1

3

3

F1
gG 63A/63A
MGN02363

L1,L2,L3

FV1
Typ 1+2

TN-S
iPRD1 12.5R

-

Ochrona przeciwprzepięciowa

-

-

L1,L2,L3;  3x400V, 50Hz, In=250A, TN-S

N

Nr sekcji 1

3

3

Q2
B6A

iC60H

L1,L2,L3

H1
230V

czerwony

Kontrola zasilania

-

Istniejący odpływ
TCT

Kabel istniejący YKYżo 5x10mm2

2

3

F2
gG 35A/63A
MGN02363

L1,L2,L3

1

C

D

1

B

A

32

32

C

D

B

A

A454
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Istniejący odpływ
PK1

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

3

3

F3

L1,L2,L3

Opis

Kabel

Nr odpływu

L1,L2,L3

PE

R
ozdzielnica R

2

L1,L2,L3

PE

L1,L2,L3 L1,L2,L3

4

3

F4

L1,L2,L3

5

3

F5

6

3

F6

NN

gG 35A/63A
MGN02363

gG 35A/63A
MGN02363

gG 35A/63A
MGN02363

gG 35A/63A
MGN02363

Istniejący odpływ
PK2

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

Istniejący odpływ
PK3

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

Istniejący odpływ
PK4

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

Nr sekcji 1

1

C

D

1

B

A

32

32

C

D

B

A
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L1,L2,L3

Opis

Kabel

Nr odpływu

L1,L2,L3

PE

R
ozdzielnica R

2

L1,L2,L3

PE

L1,L2,L3 L1,L2,L3L1,L2,L3

NN

7

3

F7
gG 35A/63A
MGN02363

Istniejący odpływ
PK5

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

8

3

F8
gG 35A/63A
MGN02363

Istniejący odpływ
PK6

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

9

3

F9
gG 35A/63A
MGN02363

Istniejący odpływ
PK7

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

10

3

F10
gG 63A/63A
MGN02363

Istniejący odpływ
PK8

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

Nr sekcji 1

1

C

D

1

B

A

32

32

C

D

B

A
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Opis

Kabel

Nr odpływu

L1,L2,L3

PE

R
ozdzielnica R

2

L1,L2,L3

PE
NN

L1,L2,L3

11

3

F11
gG 63A/63A
MGN02363

Istniejący odpływ
PK9

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

L1,L2,L3

12

3

F12
gG 35A/63A
MGN02363

Istniejący odpływ
PK10

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

L1,L2,L3

13

3

F13
gG 35A/63A
MGN02363

Istniejący odpływ
PK11

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

L1,L2,L3

14

3

F14
gG 25A/63A
MGN02363

Istniejący odpływ
UPS1/1

Kabel istniejący YKYżo 5x10mm2

Nr sekcji 1

1

C

D

1

B

A

32

32

C

D

B

A
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Opis

Kabel

Nr odpływu

L1,L2,L3

PE

R
ozdzielnica R

2

L1,L2,L3

PE
NN

L1,L2,L3

15

3

F15
gG 50A/63A
MGN02363

Istniejący odpływ
UPS1/2

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

L1,L2,L3

16

3

F16
gG 63A/63A
MGN02363

Istniejący odpływ
UPS2

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

L1,L2,L3

17

3

F17
... /63A

MGN02363

Rezerwa

-

Nr sekcji 1

L1,L2,L3

18

3

F18
... /63A

MGN02363

Rezerwa

-

1

C

D

1

B

A
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32
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A
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Opis

Kabel
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L1,L2,L3

PE

R
ozdzielnica R

2

L1,L2,L3

PE
NN

L1,L2,L3

19

3

F19
gG 50A/63A
MGN02363

L1,L2,L3

20

3

F20
gG 63A/63A
MGN02363

L1,L2,L3

21

3

F21
... /63A

MGN02363

Rezerwa

-

Nr sekcji 1

L1,L2,L3

22

3

F22
... /63A

MGN02363

Rezerwa

-

Rezerwa

-

Rezerwa

-

1

C

D

1

B

A

32
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L1,L2,L3

PE

3

Q1
250A

NSX250F
Ir=180A R

ozdzielnica R
2

Zasilanie 400V z rozdzielnicy RG
- odpływ 7

N2XH-J 5x95mm2

Opis

Kabel

Nr odpływu 1

3

3

F1
gG 63A/63A
MGN02363

L1,L2,L3

FV1
Typ 1+2

TN-S
iPRD1 12.5R

-

Ochrona przeciwprzepięciowa

-

-

L1,L2,L3;  3x400V, 50Hz, In=250A, TN-S

N

Nr sekcji 2

3

3

Q2
B6A

iC60H

L1,L2,L3

H1
230V

czerwony

Kontrola zasilania

-

Istniejący odpływ
P1/3

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

2

3

F2
gG 63A/63A
MGN02363

L1,L2,L3

1

C

D

1
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A
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Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

3

3

F3

L1,L2,L3

Opis

Kabel

Nr odpływu

L1,L2,L3

PE

R
ozdzielnica R

2

L1,L2,L3

PE

L1,L2,L3 L1,L2,L3

4

3

F4

L1,L2,L3

5

3

F5

6

3

F6

NN

gG 63A/63A
MGN02363

gG 63A/63A
MGN02363

gG 63A/63A
MGN02363

gG 63A/63A
MGN02363

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2 Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2 Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

Nr sekcji 2

Istniejący odpływ
P2/3

Istniejący odpływ
P3/3

Istniejący odpływ
P1/2

Istniejący odpływ
P2/2

1

C

D

1

B

A
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32

C

D
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A
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Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

7

3

F7

L1,L2,L3

Opis

Kabel

Nr odpływu

L1,L2,L3

PE

R
ozdzielnica R

2

L1,L2,L3

PE

L1,L2,L3 L1,L2,L3

8

3

F8

L1,L2,L3

9

3

F9

10

3

F10

NN

gG 63A/63A
MGN02363

gG 63A/63A
MGN02363

gG 63A/63A
MGN02363

gG 63A/63A
MGN02363

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2 Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2 Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

Nr sekcji 2

Istniejący odpływ
P3/2

Istniejący odpływ
P4/2

Istniejący odpływ
P5/2

Istniejący odpływ
P6/2

1

C

D

1

B

A
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32

C

D

B

A

A454

654

Arkusz
9/14

Rewizja
0

Nr rys.
E5

Data
10.2024

Skala
-/-

Opracował
Projektował
Sprawdził

M. Wałkowicz
M. Wałkowicz
-/-

PodpisStatus Projekt wykonawczy

Temat zadania: Projekt remontu zasilania w energię
elektryczną budynku MRPiPS przy ul. Żurawiej 4A.
Nazwa rysunku: Rozdzielnica R2 - schemat ideowy Nr projektu

PWE/01/2024



Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

11

3

F11

L1,L2,L3

Opis

Kabel

Nr odpływu

L1,L2,L3

PE

R
ozdzielnica R

2

L1,L2,L3

PE

L1,L2,L3 L1,L2,L3

12

3

F12

L1,L2,L3

13

3

F13

14

3

F14

NN

gG 80A/125A
A9GSB392

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2 Kabel istniejący YKYżo 5x25mm2 Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

Nr sekcji 2

Istniejący odpływ
P1a

Istniejący odpływ
P1b

Istniejący odpływ
P1c

Istniejący odpływ
RS1

gG 80A/125A
A9GSB392

gG 80A/125A
A9GSB392

gG 80A/125A
A9GSB392

1

C

D

1

B

A
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C

D
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A
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Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

15

3

F15

L1,L2,L3

Opis

Kabel

Nr odpływu

L1,L2,L3

PE

R
ozdzielnica R

2

L1,L2,L3

PE

L1,L2,L3 L1,L2,L3

16

3

F16

L1,L2,L3

17

3

F17

18

3

F18

NN

gG 63A/63A
MGN02363

gG 63A/63A
MGN02363

gG 35A/63A
MGN02363

gG 63A/63A
MGN02363

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2 Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2 Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

Nr sekcji 2

Istniejący odpływ
WD1

Istniejący odpływ
WD2

Istniejący odpływ
OT2

Istniejący odpływ
P1g

1

C

D

1

B

A

32

32

C

D

B

A
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Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2

19

3

F19

L1,L2,L3

Opis

Kabel

Nr odpływu

L1,L2,L3

PE

R
ozdzielnica R

2

L1,L2,L3

PE

L1,L2,L3 L1,L2,L3

20

3

F20

L1,L2,L3

21

3

F21

22

3

F22

NN

gG 63A/63A
MGN02363

gG 63A/63A
MGN02363

gG 63A/63A
MGN02363

gG 25A/63A
MGN02363

Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2 Kabel istniejący YKYżo 5x16mm2 Kabel istniejący YKYżo 5x4mm2

Nr sekcji 2

Istniejący odpływ
RS2

Istniejący odpływ
P1d

Istniejący odpływ
P1e

Istniejący odpływ
P1f

1

C

D

1

B

A
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C

D
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A
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Kabel istniejący YDYżo 3x1,5mm2

23

L1

Opis

Kabel

Nr odpływu

L1,L2,L3

PE

R
ozdzielnica R

2

L1,L2,L3

PE

L3 L1,L2,L3

24

L2

NN

Kabel istniejący YDYżo 3x2,5mm2

Nr sekcji 2

Istniejący odpływ
oświetlenie UPS

Istniejący odpływ
gniazda UPS

2

Q3
B10A, 30mA
iDPN H VIGI 2

Q4
B16A, 30mA
iDPN H VIGI

25

-

Rezerwa

2

Q5
B16A, 30mA
iDPN H VIGI

L1,L2,L3

26

3

F23
... /63A

MGN02363

Rezerwa

-

1

C

D

1

B

A

32
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C

D

B

A
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Opis

Kabel

Nr odpływu

L1,L2,L3

PE

R
ozdzielnica R

2

L1,L2,L3

PE

L1,L2,L3

NN

Nr sekcji 2

L1,L2,L3

30

3

F27
... /63A

MGN02363

Rezerwa

-

L1,L2,L3L1,L2,L3

29

3

F26
... /63A

MGN02363

Rezerwa

-

L1,L2,L3L1,L2,L3

28

3

F25
... /63A

MGN02363

Rezerwa

-

L1,L2,L3L1,L2,L3

27

3

F24
... /63A

MGN02363

Rezerwa

-

1

C

D
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B

A
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