Sprawozdanie z ćwiczeń ewakuacyjnych

	Data przeprowadzenia ćwiczeń:
	08.10.2024r.
	Godzina rozpoczęcia:
	740

	Obiekt: 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. J. Daaba

	Adres:

ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie

	Uczestnicy ćwiczeń

	Kierownik ćwiczeń:
	
ANNA PORADA – Specjalista ds. BHP /Inspektor ppoż.

	Przedstawiciel(e) właściciela/zarządcy
	Państwowa Straż Pożarna
	Inne służby (jakie?)

	Elżbieta Jabłońska - Dyrektor Szpitala
Anna Porada – Specjalista BHP
Ewa Majowska – Specjalista BHP
Karol Ochocki – Kierownik ambulatorium
Małgorzata Winer – Z-ca kierownika ambu.
	st. bryg. Tomasz Dziechciarz – Komendant PSP
mł. bryg. Arkadiusz Spera – Z-ca Komendanta PSP
asp. Artur Kyrcz – St. Inspektor w sekcji KR
asp. Jakub Krywko – Inspektor w sekcji KR 
	
Technicy firmy NOMA 2
(2 pracowników)

	Założenia do ćwiczeń (sposób ewakuacji, środki pozoracji):

Zadymienie gabinetu lekarskiego w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej komputera, zlokalizowanego w Przychodni Przyszpitalnej.

	Liczba uczestników

	pracownicy
	pacjenci
	osoby o ograniczonej zdolności poruszania się

	15
	3
	3

	Listy kontrolne

	Data opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:
	Aktualizacjia kwiecień 2023r.

	Czy pracownicy zapoznali się z treścią instrukcji:
	TAK
	NIE

	Lokalizacja miejsca zbiórki ewakuowanych:
	Teren zielony przy oddziale rehabilitacyjnym 

	Liczba osób ewakuowanych (w rozbiciu):
	15 osób personelu medycznego oraz 3 osoby o ograniczonej zdolności poruszania się (pacjenci) 

	Czas trwania ewakuacji:
	5 min 10 sekund

	Uwagi do ewakuacji:
	Zostały opisane w uwagach końcowych stanowiących 
załącznik nr 1 do sprawozdania

	Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku:
	4

	Czy wszystkie wyjścia ewakuacyjne były otwarte
	TAK
	NIE

	jeżeli nie, podać liczbę zamkniętych i przyczynę braku możliwości natychmiastowego otwarcia

Nie dotyczy

	Inne uwagi (utrudnienia, zastawione przejścia itp.):

Brak
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	Czy ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń
	TAK
	NIE

	
jeżeli nie, podać przyczyny:                                              Nie dotyczy

	Czy informację o ewakuacji przekazano telefonicznie do SKKM
	TAK
	NIE

	jeżeli nie, podać przyczyny: 
Bez uwag

	Lokalizacje

	przeciwpożarowego wyłącznika prądu
	Główny wyłącznik prądu zlokalizowano w piwnicy budynku gospodarczego.

	oznakowany właściwie
	TAK
	NIE

	jeżeli nie, podać przyczyny:
Bez uwag

	głównego zaworu instalacji gazowej
	Nie dotyczy

	oznakowany właściwie
	TAK
	NIE

	jeżeli nie, podać przyczyny:
Nie dotyczy

	UWAGI KOŃCOWE

	
Zostały opisane w załączniku nr 1 do sprawozdania

	WNIOSKI I ZALECENIA ZE STRONY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

	
Zostały opisane w załączniku nr 1 do sprawozdania

	




Wnioski i zalecenia przyjęto do stosowania:
	

	(data, imię i nazwisko oraz podpis przedstawiciela właściciela/zarządcy budynku)

	
Sprawozdanie opracował:
	
asp. Jakub Krywko – Inspektor w sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej









Załącznik nr 1

	UWAGI KOŃCOWE

	
- Nie nawiązano kontaktu z JOP Piekary Śląskie w czasie próbnej ewakuacji 
- Nie przekazano informacji telefonicznej na oddziały szpitalne o rozwoju sytuacji 
- Konieczne wyregulowanie samodomykaczy drzwi przeciwpożarowych




	WNIOSKI I ZALECENIA ZE STRONY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

	
- Usprawnić i zorganizować ruch osób postronnych na terenie szpitala w czasie przeprowadzanej próby ewakuacji i ewentualnego pożaru
- Usprawnić powiadamianie osób z działu technicznego odpowiedzialnych za funkcjonowanie instalacji technicznych ( inst. tlenowa, inst. elektryczna)
[bookmark: _GoBack]- Usprawnić system przepływu informacji w czasie pożaru
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