OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia sg ustugi w zakresie przegladu i konserwacji klimatyzatoréw
$ciennych w budynku Rejonu w Kepnie ul. Przemystowa 8

1. Zakres jednokrotnej ustugi konserwacji i serwisu urzadzen klimatyzacyjnych obejmowat
bedzie:

- wykonanie konserwacji urzadzen klimatyzacyjnych, utrzymujac urzadzenia w stanie
technicznym zapewniajacym ich sprawng , bezpieczng i bezawaryjng eksploatacje,

- sprawdzenie bezpieczenstwa ruchu urzadzen instalacji sterowniczej, przeglad obudowy
wewnetrznej i zewnetrznej,

- utrzymanie wilasciwego stanu higienicznego instalacji polegajacego na czyszczeniu,
odgrzybianiu oraz dezynfekcji przedmiotowej instalaciji,

- sprawdzenie szczelnosci uktadu chtodniczego (potaczen chitodniczych)
- udroznienie odprowadzenia skroplin,

- wymiana filtréw,

- czyszczenie skraplaczy w agregatach,

- uzupetnienie czynnika chtodniczego przy stwierdzeniu jego niedoboru,

- sprawdzenie droznosci wezownic w urzadzeniu wewnetrznym i zewnetrznym, sprawdzenie
stanu instalacji elektrycznej urzadzen,

- pomiar temperatury czynnika chtodniczego, kontrola prawidlowych ustawien pracy
klimatyzaciji,

- $rodki przeznaczone do mycia i dezynfekcji urzadzen winny posiadac¢ stosowne atesty,
2. Ustuga bedzie realizowana w dni robocze w godzinach od 7.00 do 16.00.

3. Ustuga bedzie realizowana zgodnie z wymaganiami bhp i p.poz.

4. Termin realizacji ustugi: 30 dni od dnia podpisania umowy.

5. Rozliczenie ustugi wymaga odbioru przedmiotu zamodwienia. Przez odbidr nalezy rozumiec
pisemne potwierdzenie wykonania ustugi.

Wykaz klimatyzatoréw Sciennych:

1. ROTENSO — UKURA U35WI/o R12 —2019 r - sztuk 3 (pokdj nr 18,22,29)
HAIER — AS25TABHRA — 2018 r - sztuk 5 (pokdj nr 21,23,24,25,30)
DAIKIN — FTX25J2V1B — 2013r - sztuk 2 (pokdj nr 20, OD)

AIRCOOL — ASH-25HMFI - sztuk 4 (pokdj nr 4)
MITSUBISHI — SRK 35 ZSP-W — 2021r - sztuk 1 (serwerownia).
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