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Pytania i odpowiedzi nr 1 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Dostawę  i montaż  agregatu prądotwórczego dla 
zapewnienia awaryjnego zasilania na potrzeby PSSE w Garwolinie". 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający dopuści wewnętrzny, zintegrowany zbiornik paliwa o pojemności nie 

mniejszej niż  90 I, jeśli będzie możliwość  dotankowania urządzenia w trakcie jego pracy? 

Odpowiedź: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapis: 

„Wykonawca zobowiązany jest dobrać  pojemność  zbiornika paliwa w sposób zapewniający 

wymagany czas autonomicznej pracy agregatu. Wymagany czas pracy przy 75% obciążenia nie 

może być  krótszy niż  10 godzin bez konieczności tankowania." 

Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż  90 I., jeżeli pojemność  
zbiornika pozwoli na 10 godz. pracy przy obciążeniu 75% bez tankowania. 

Z up. DY T  RA  POWIATOWEJ  STACJI SAMTAj, .E DEMIOLOGICZNE1 WGarvv1, 	e 

Grażyna Paw 


	Page 1

