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Zespo6t Szkolno - Przedszkolny nr 2
ul. Staffa 10
81-597 Gdynia

Dotyczy: zbiorczej rocznej oceny jakosci wody na Basenie Krytym przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Staffa 10 w Gdyni

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)
oraz po przeanalizowaniu:

- parametrow jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia,

- wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajgcego ptywalnig,

- zakresu i czestotliwoséci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnia
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

- wynikéw badan jakosci wody na ptywalni wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni przedstawia ponizej zbiorcza ocene
jakosci wody na Basenie Krytym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2
przy ul. Staffa 10 w Gdyni za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

1. Zarzadzajacy ptywalnig posiadat ustalony z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Gdyni harmonogram pobierania préobek wody. Systematycznie badat jako$¢
wody na ptywalni, a wyniki badarn dokumentowat. Badania prowadzit takze w przypadku
wystgpienia sytuacji pogorszenia sie jako$ci wody oraz po przerwie w eksploatacji. Ponadto:
- dokonywat biezacej obserwacji wody w niecce basenowej, a spostrzezenia i podejmowane
czynnosci dokumentowat,

- dokonywat systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen,

- rejestrowat wyniki pomiaru jakos$ci wody na ptywalni.

2. Badania jakosci wody na ptywalni byty wykonywane przez zarzadce w laboratorium
Centrum Badan i Dozoru Sp. z o. 0. Oérodek Badan Srodowiska i Zagrozen Naturalnych
w Ledzinach posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badan
odpowiadajacych metodykom referencyjnym analiz wody na ptywalniach okreslonych
w cyt. wyzej rozporzadzeniu. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni wykonat
badania w ramach nadzoru w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gdyni oraz Laboratorium Badan Wody i Gleby Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdansku.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni
ul. Starowiejska 50 | 81-356 Gdynia

tel.: +48 58 620-17-98

adres e-mail: psse.gdynia@sanepid.gov.pl
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3. Ocena jakosci wody doprowadzanej na ptywalnie.

Ptywalnia zaopatrywana jest w wode z Gdyniskiego Systemu Wodociggowego,
zarzadzanego przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0. o. w Gdyni.
W oparciu o zapisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294), Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni wydawat w 2025 roku oceny jakosci wody,
w ktérych stwierdzat, ze woda z ww. wodociggu jest przydatna do spozycia przez ludzi.

4. Ocena jakosci wody na ptywalni.
4.1 Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji

liczba punktéw pobierania prébek wody: 1
liczba badan ogdétem: 13
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej: 12

liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni:

Zakres badan obejmowat nastepujace parametry: Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, ogélna liczba mikroorganizméw w 36°C + 2°C po 48 h, Legionella sp., metnos¢,
chloroform, suma THM, azotany, utlenialno$¢, pH, potencjat redox, chlor wolny, chlor
zZwigzany.

Badania jakosci wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji wykonane
w zakresie parametrow mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych wykazaty, ze woda
odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na ptywalniach.

4.2 Woda w niecce basenowej

liczba punktow pobierania prébek wody: 1
liczba badan ogétem: 24
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej: 23

liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni:

Zakres badan obejmowat nastepujace parametry: Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, ogélna liczba mikroorganizmoéw w 36°C + 2°C po 48 h, Legionella sp, metnos¢,
chloroform, suma THM, azotany, utlenialno$é, pH, potencjat redox, chlor wolny, chlor
Zwiazany.

Badania jakosci wody w niecce basenowej wykonane w zakresie parametrow
mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych wykazaty krétkotrwate niedotrzymanie
wymaganych wartosci potencjatu redox, ktére stwierdzono 1 raz (683 mV). Pozostate
badane parametry odpowiadaty wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach. Zarzadzajacy ptywalnia podejmowat dziatania
naprawcze przedstawione w ponizszej tabeli.
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Oznaczane Najwyzsza llos¢ Minimalna Maksymalna | Odsetek oznaczen
arametr dopuszczalna | oznaczen wartosé wartosé nieodpowiadajacych
P Y wartosc ogdtem przekroczenia | przekroczenia wymaganiom
Parametry fizykochemiczne
65<pH=<73
Potencjat min 750 mV;
24 683 mV - 4,17%
redox 73<pH<7,6 m ?
min 770 mV
Prowadzone dziatania naprawcze w celu poprawy jakosci wody: weryfikacja odczytéw.

5. Ocena jakosci cieptej wody uzytkowej (woda z natryskow).
Badania mikrobiologiczne jakosci wody z natryskéw w zakresie oznaczania bakterii
Legionella sp. wykazaty, ze woda odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadac¢ woda na ptywalniach.

Tomasz Kilinski
Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gdyni

/dokument podpisany elektronicznie/
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Administratorem danych osobowych jest Parnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, bedacy jednocze$nie Dyrektorem
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni. Aktualna tre$¢ klauzuli informacyjnej, zgodnej z art. 13 Rozporzadzenia

(UE) 2016/679

(RODO), jest

dostepna  na

stronie  Biuletynu

https://pssegdynia.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/.
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