Zalacznik nr 1b do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (cze$é 1l zaméwienia)

Dotyczy zamowienia na:

swiadczenie ustugi serwisowej systemow gaszenia gazem SUG (poprzez wykonywanie
przegladéw konserwacyjnych oraz napraw), a takie petnienie catodobowego dyzuru
pogotowia alarmowego na wypadek awarii systeméw SUG w budynku Prokuratury

Krajowej w Warszawie przy ul. Postepu 3, w latach 2027-2028.

INFORMACJE OGOLNE — STAN ISTNIEJACY:

SUG — POMIESZCZENIE ARCHIWUM.

System statych urzadzen gasniczych (SUG) obejmuje:
instalacje statego urzadzenia gasniczego na gaz Inergen (IG-541) wraz z systemem

st

erowania i detekcji Schrack IP CXE dla jednego pomieszczenia.

Nazwa pomieszczenia

Rodzaj instalacji

A

rchiwum Jednostrefowa

Il. WYKAZ SYSTEMOW | URZADZEN SUG PODLEGAJACYCH SERWISOWI:

1) SUG — POMIESZCZENIE ARCHIWUM.

a) Parametry pomieszczen chronionych zestawiono w ponizszej tabeli:

o | pomiencene | powienchnia(n) | caiowta | calowta | OPLIOKBI | loithudks | siiere
pom. (m) pom. (m?)

1 |Archiwum 304,00 4,10 1247,00 |17X140l 984,30 39,9

b) Zestawienie urzgdzen SUG w archiwum:
Zestawienie elementow SUG

Lp. Sprzet ilos¢ jednostka
1 Butle 1401 300 bar z zaworami iFLOW na gaz 1G-541 17 szt.
2 Butla pilotowa/sterujgca 31 N2 1 szt.
3 Dysza gasnicza 360 stopni 13 Szt
4 Rurociag gasniczy z ksztattkami i mocowaniami 2 Kpl




5 Wyzwalacz elektromagnetyczny 1 Szt
6 Manometr z tgcznikiem cisnieniowym 17 Szt
7 Czujnik wyzwolenia 2 Szt
8 Sitownik na oknie realizujgcy odcigzenie CDC-200 2 Szt

Zestawienie elementow SSP

Lp. Sprzet ilos¢ jednostka
1 Centrala sterowania gaszeniem Schrack IP CXE 1 Szt
2 Akumulator 12V/7A 2 Szt
3 Multisensorowa czujka dymu MTD 533X 13 Szt
4 Gniazdo czujki MTD 13 Szt
5 Przycisk START Gaszenie — MCP 535X-5 2 Szt
6 Naklejka ,,START Gaszenie" 2 Szt
7 Przycisk STOP Gaszenie — MCP 535X-7 2 Szt
8 Naklejka ,,STOP Gaszenie" 2 Szt
9 Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N 4 Szt
10 Puszka instalacyjna PIP-1AN 4 Szt
11 Sygnalizator ostrzegawczy wewnetrzny SW-1 3 Szt
12 Sygnalizator drzwiowy, zewnetrzny SE-1 2 Szt
13 Okablowanie 1 Kpl
14 Zasilacz ZSP135-5A-1 1 Szt
15 Modut BX-IOM 2 Szt
16 Modut BX-0214 3 Szt

2) Szczegdétowy zakres i parametry instalacji i urzadzen systemoéw gaszenia gazem SUG
w budynku PK przy ul. Postepu 3 w Warszawie, zawarte sg w dokumentacji
powykonawczej (do wglgdu w siedzibie Zamawiajacego):

e Projekt powykonawczy instalacji gaszenia gazem wraz systemem detekcji dymu
i sterowania gaszeniem w budynku przy ul. Postepu 3 — wykonawca MIGB MAZQOVIA /
NET SERVICE S.A.

II.ZASADNICZY ZAKRES CZYNNOSCI SERWISOWYCH (W RAMACH PRZEGLADOW
KONSERWACYJNYCH):



1) Wykaz czynnosci serwisowych w zakresie statych urzadzen gasniczych gazowych:

State urzadzenie gasnicze gazowe:

Sprawdzenie pamieci zdarzen centrali i zapisdéw w ksigzce eksploatacji systemu

Sprawdzenie centrali SSP i sterowania gaszeniem SUG

Sprawdzenie zasilaczy i stanu akumulatoréw

Wykonanie testu wszystkich czujek punktowych, przyciskdw start/stop, czujek
zasysajacych

Wykonanie préb funkcjonowania SUG w kazdej strefie, sprawdzic algorytmy
dziatania, sprawdzi¢ zadziatanie sygnalizatoréw akustycznych i optycznych

Sprawdzenie dziatania urzadzen zapewniajgcych szczelnos¢ pomieszczen
chronionych

Sprawdzenie szczelno$ci zbiornikow

Sprawdzenie czujnikdw spadku ci$nienia

Sprawdzenie stanu potaczen przewoddéw elektrycznych i systemdw sterowania

Sprawdzenie ilosci $Srodka gasniczego (stopnia napetnienia zbiornikéow
srodkiem gasniczym)

Sprawdzenie uktadu podawania srodka gasniczego (rurociagi, dysze, tgczniki
cisnieniowe)

Sprawdzenie stanu powtok antykorozyjnych przewoddw rurowych i dysz

Sprawdzenie kompletnosci wszystkich urzadzen i elementéw

Sprawdzenie sposobu zamocowania butli i rurociggdéw

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen zawordw i osprzetu przy butlach

Sprawdzenie stanu sitownikéw elektromagnetycznych

Sprawdzenie stanu przewodow elastycznych

Sprawdzenie stanu manometrow oraz cisnienia w butlach

Sprawdzenie zadziatania gtowicy wyzwalajgcej

Sprawdzenie rozmieszczenia i liczby dysz gasniczych

Przeglad stanu i kompletnosci oznaczen ostrzegawczych oraz dokumentacji —
biezgce uzupetnianie i aktualizacja

Sprawdzenie kompletnosci naklejek informujgcych o zawartosci fluorowanego
gazu cieplarnianego

Dokonanie/ aktualizacja wpisow do kart systemow ochrony przeciwpozarowej
w CRO




2) Wykaz czynnosci serwisowych w zakresie systemu wykrywania pozaru i sterowania

gaszeniem:

System wykrywania pozaru i sterowania gaszeniem:

Sprawdzenie zadziatania sygnalizatorow ostrzegawczych

Sprawdzenie zadziatania wyzwalacza pirotechnicznego

Sprawdzenie zadziatania przyciskow START i STOP

Sprawdzenie zadziatania klap odcinajgcych na wentylacji

Sprawdzenie zadziatania sitownikéw odcigzajacych

Pomiar napiecia zasilania

Sprawdzenie wspoétpracy SUG z systemem budynkowym

Sprawdzenie stanu techniczno-uzytkowego akumulatoréw i ich wymiana
(akumulatory dostarcza Zamawiajacy)

Przeglad stanu i kompletnosci oznaczen ostrzegawczych oraz dokumentacji —
biezgce uzupetnianie i aktualizacja

Uwaga: Koszty zwigzane z legalizacjg butli gasniczych w Urzedzie Dozoru Technicznego oraz
wymiang akumulatoréw (w zakresie zakupu akumulatoréow) — ponosi Zamawiajgcy.

3) HARMONOGRAM  PRZEGLADOW - Czestotliwo$¢  wykonywania  przegladéw

2)

konserwacyjnych: raz na 6 miesiecy / 2 razy w roku.

Dla systemu SUG w pomieszczeniu archiwum:

| przeglad konserwacyjny SUG- | W terminie do 20 maja 2027 roku
Archiwum

Il przeglad konserwacyjny SUG- | W terminie do 20 listopada 2027 roku
Archiwum

Il przeglad konserwacyjny SUG- | W terminie do 20 maja 2028 roku
Archiwum

IV przeglad konserwacyjny SUG- | W terminie do 20 listopada 2028 roku
Archiwum

Uwaga:

1) Z przegladu konserwacyjnego — Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
i przekazaé¢ Zamawiajgcemu szczegdtowy pisemny protokét (,,Protokot Konserwacji”).

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo do

przeprowadzenia roboczego przegladu systeméw SUG objetych niniejszym

zamowieniem (bez koniecznosci uzupetniania rejestru CRO) w terminie do 30 stycznia

2027 roku. Koszt wykonania tego przegladu Wykonawca powinien
skalkulowac/uwzgledni¢ w ofercie.



IV.INNE OBOWIAZKI WYKONAWCY W RAMACH UMOWY (realizowane w ramach

1)

2)
3)

4)

wynagrodzenia umownego):

Swiadczenie ustugi asysty technicznej w trakcie prowadzonych w budynku Prokuratury
Krajowej przegladow rozdzielni elektrycznych (dotyczy wytgczenia
i ponownego witgczenia systeméw SUG — jedna ustuga w okresie wrzesien-pazdziernik w
kazdym roku obowigzywania umowy 2027-2028r.). Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o planowanym terminie przegladu rozdzielni elektrycznych z co najmniej 1-tygodniowym
wyprzedzeniem.

skierowanie do realizacji umowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
zgtaszanie Zamawiajgcemu (z odpowiednim wyprzedzeniem) koniecznosci wykonania
legalizacji zbiornikdw zgodnie z przepisami i wytycznymi UDT, a takze koniecznosci
wymiany akumulatoréw,

biezgce uzupetnianie Kart Urzgdzen oraz Kart Systeméw Ochrony Przeciwpozarowej
w rejestrze CRO (Centralny Rejestr Operatoréw, dotyczacy operatoréw urzadzen bedacych
systemami ochrony przeciwpozarowej oraz pozostatych urzadzen).



